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質問
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電気
特記仕様書
第2章　電気設備
1.ポンプ制御盤

（４）その他④に「通報装置は故障
やポンプ井水位等の情報をＥメー
ルにて送信可能なこと」とあります
が、既設通報装置内の運転履歴
等の過去のデータは継続して閲覧
する機能は必要でしょうか。

　過去のデータについては、ポンプ場管理者
から提出され、市が保管していることから、
特に閲覧する機能は必要ございません。
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機械ほか
特記仕様書Ｐ13
第4章　撤去工
第1節　撤去機器

3.特記事項（5）に「撤去ポンプにつ
いては監督員と協議し、軽メンテナ
ンスを行い発注者が指定する場所
に運搬・保管する事」とあります
が、既設の保管するポンプと新設
で設置するポンプについて互換性
は必要でしょうか。

　新設ポンプにつきましては、仕様書に記載
してあるもの、または同等品以上のものにな
ります。
　なお、同等品以上のものを使用する際は、
見本資料等を見ながら受注者と協議し、決
定してまいります。
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